
อางอิงถึงขอ ขอกําหนด/อุปกรณท่ีตองการ ขอกําหนด/อุปกรณท่ีนําเสนอ หนาเอกสารอางอิง 

5.ระบบปองกันอันตรายจากฟาผาและไฟกระโชกสําหรับหอง (Data Center) จํานวน 1 ระบบ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

5.1 อุปกรณปองกันไฟกระโชกทางสายไฟฟาสําหรับ Rack 19 นิ้ว จํานวน 40 ชุด ตูละ 2 ชุด จะตองมีคุณสมบัติอยางนอยดังนี้ 

5.1.1 เปนอุปกรณท่ีนํามาใช เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีเกิด

จาก เชน แรงดันไฟฟากระโชก แรงดันไฟฟาเหนี่ยวนําท่ี

เกิดจากฟาผาฟาแลบ ซ่ึงปนเขามาหรือเหนี่ยวนําเขามา

ในระบบจายกระแสไฟฟาสลบั 230 Volt 50 Hz 

  

5.1.2 มีวงจรปองกันสัญญาณรบกวน (Noise Filter) และการ

ลัดวงจรทางดานไฟฟา (Circuit Breaker) 

  

5.1.3 อุปกรณปองกันนี้มีสายไฟขนาดไมนอยกวา 3 x 1.5 

มม2. ความยาวไมนอยกวา 3 เมตร พรอมเตาเสียบ ตาม

มาตรฐาน IEC หรือ มอก. และมีเตารับ ตามมาตรฐาน 

มอก. ดานหนาจํานวนไมนอยกวา 1 ชุด และดานหลัง

จํานวนไมนอยกวา 8 ชุด ไวใชงาน 

  

5.1.4 ตองมีสวนแสดงสถานะของแรงดันไฟฟาใชงาน (Line 

Voltage) และสถานะของกระแสโหลดท่ีตอใชงาน 

(Load Current) 

  

5.1.5 อุปกรณปองกันจะตองมีขนาด 1 U และตองสามารถ

ติดตั้งในตู Rack 19 นิ้ว ได 

  

5.1.6 ใชกับระบบไฟฟา 230 Volt 50 Hz     
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5.1.7 รับไฟกระโชกชวงสั้น (Transient) ไดมากกวาหรือ

เทากับ 60 kA ท่ีรูปคลื่นมาตรฐาน 8/20µSec 

  

5.1.8 มีจุดเริ่มทํางานท่ีแรงดัน 315 Volt ±15% ท่ีกระแส

มากกวา 100 mA, 50 Hz 

  

5.1.9 รับไฟกระโชกชวงยาว (TOVs) ไดมากกวา 5 A 50 Hz 

ในเวลามากกวาหรือเทากับ 0.5 วินาที โดยมีคาแรงดัน

ปลอยผานนอยกวา 273 Volt 

  

5.1.10 มีไฟ LED แสดงสถานะตางๆ ของอุปกรณ และจาย

กระแสไดมากกวาหรือเทากับ 16 A 

  

5.1.11 ผู เสนอราคาตองแนบเอกสารแสดงผลการทดสอบ

คุณสมบัติทางเทคนิคในขอท่ี 5.1.8 มาพรอมกับการ

เสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  

5.1.12 จะตองมีอุปกรณตรวจนับจํานวนครั้งของการเกิดไฟ

กระโชกแบบชวงยาว (TOVs) ท่ีเกิดข้ึนในระบบไฟฟา 

โดยมีสวนแสดงผลการนับเปนจํานวนตัวเลขไดไมต่ํา

กวา 3 หลัก โดยจะเริ่มทําการนับในชวงกระแสระหวาง 

4 - 6 A ท่ีรูปคลื่น 1 cycle ของ 50 Hz ข้ึนไป 

  

5.1.13 อุปกรณตองมีการรับประกันสินคาจากผูผลิตโดยตรง

เปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป โดยแสดงหนังสือ
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เอกสารยืนยันวาจะรับประกันมาพรอมกับการเสนอ

ราคา 

5.1.14 ผูเสนอราคาตองจัดหาอุปกรณจากบริษัทผูผลิตหรือจาก

ตัวแทนจําหนายท่ีไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการ

ประจําสาขาในประเทศไทย โดยตองแสดงหนังสือหรือ

เอกสารหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนายมาพรอมการ

ยื่นขอเสนอประกวดราคา 

  

5.1.15 ผูเสนอราคาจําเปนจะตองกรอกตารางรายละเอียด

คุณลักษณะเปรียบเทียบโดยแจงถอยคําท่ีปรากฏตาม

รายละเอียดคุณลักษณะอยางเปนจริง เ พ่ือแสดง

คุณสมบัติครุภัณฑท่ีผูเสนอราคาตองการท่ีจะนําเสนอ

ในชองวางดานคุณลักษณะเฉพาะท่ีเสนอเพ่ือทําการ

เปรียบเทียบรายละเอียดในแตละรายการทุกรายการ

โดยครบถ วนและไมบิ ด เบื อนจากรายละ เ อีบด

คุณลักษณะของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

  

5.1.16 ผูเสนอราคายอมรับท่ีจะกรอกขอความโดยครบถวน

และจะไมบิดเบือนรายละเอียดคุณลักษณะของกรมฝน

หลวงและการบินเกษตรและยอมรับผลการพิจารณา

โดยยึดจากรายละเอียดคุณลักษณะท่ีกําหนดของกรม

ฝนหลวงและการบินเกษตร 

  



 


